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8.5 Voiries - Réseaux

0 05/07/2018 CAPS X DOCUMENT INITIAL
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631 Chemin des suous
83720 TRANS EN PROVENCE
Email : caps1@bbox.fr
Tel : 06 61 66 36 08

1 03/02/2020 CAPS X MODIFICATION PLATEFORME ET RACCORDEMENTS RESEAUX 

..\logos partenaires\Apave.png

..\Logos partenaires\AASCO - CSPS.PNG

..\Logos partenaires\Valdech.jpg

2 14/02/2020 CAPS X RESEAU SORTIE BASSIN RETENTION EN  GRAVITAIRE Ø 800

3 28/02/2020 CAPS X RAJOUT RESEAUX ALIMENTATION BASCULE ET PORTIQUE RADIOACTIVITE

1 - 0 1

Légende :

Réseau AEP existant

Réseau AEP

Poteau incendie

Réseau ENEDIS

Réseau ORANGE

Réseau Eclairage

Candélabre

Réseau EP

Regard Ø 800

Regard avaloir

Caniveau grille largeur 50 série lourde

Réseau Eaux Usées

Bordure sécurité type GBA

AEP

AEP

ELEC

FT

EP

EU

Bordure P1

Voirie lourde

Voirie légère

Trottoir

Espaces verts

Fossé trapézoïdal

P1

Bordure T2T2

Renforcement voirie

BR1 Structure de rétention des eaux pluviales

Bassin sec enterré
Indice de vide : 100%

Volume : 1 432 m³
Emprise : 450 m²

Côte du 1er étage : 194.0 mNGF
Côte de la dalle haute : 193.05 mNGF

Hauteur de revanche : 0.1 m
Côte de fin de surverse : 192.95 mNGF

Hauteur de surverse : 0.4 m
Côte de début de surverse : 192.55 mNGF

Hauteur utile : 3.2 m
Côte de fond de bassin : 189.35 mNGF

BR2 Structure de rétention des eaux pluviales
Bassin sec enterré

Indice de vide : 100%
Volume : 365 m³

Emprise : 210 m²
Côte du parking : 189.0 mNGF

Epaisseur de couverture et de dalle haute : 0.7 m
Côte de la dalle haute : 188.3 mNGF

Hauteur de revanche : 0.1 m
Côte de fin de surverse : 188.2 mNGF

Hauteur de surverse : 0.15 m
Côte de début de surverse : 188.05 mNGF

Hauteur utile de stockage : 1.75 m
Côte de fond de bassin : 186.3 mNGF
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COORDINATEUR SYSTEME SECURITE INCENDIE

/

Plan d'ensemble bâtiment industriel - échelle 1:1000

Local incendie - échelle 1:200
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8.8 SYNOPTIQUE GÉNÉRAL



Tuyauterie acier galvanisé

Tuyauterie acier inoxydable

Tuyauterie acier galvanisé

Tuyauterie acier galvanisé

Tuyauterie acier inoxydable

LEGENDE :

Synoptique du traitement d'air
8.9
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